
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Skarżysku - Kamiennej
Laboratorium Badania Wody

ul. Czerwonego Krzyża 10, 26-110 Skarżysko -Kamienna
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SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr LBW.9051.1.4.2024.MG

Nazwa i adres kJienta: Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitamy w Skarżysku -Kamiennej

Adresatsprawozdania:US];kcc;:Ę:::o8:Eig::ył8;odowiskappISwskffzysku-Kam.^
Badany obiekt: próbka wody do spożycia z wodociągu Zalezianka^
Miejsce pobrania próbki: Miejsce Obsługi Podróżnych Występa Zachód, Występa dz. Nr ewid.140/22

gm. Łączna, kran w łazience dla kobiet /2610PPPPW1396^
Próbkę pobrała: w dniu 16.01.2024 w godz. 9°5 -92° przedstawicielka PPIS w Skarżysku-Kamiennej

p. Ewa Noworycka zaświadczenie z dnia 03.06.2019 wydane przez WSSE w Kielcach^
Metodyka poboru: PN-ISO 5667-5:2017-10+Ap.1 :2019-07, PN-EN ISO 19458:2007, IO/04ffo-03^
Protokól pobrania próbki: Nr NHS.9020.1.1.2024 z dnia 16.01.2024.^
Kod próbki: LBW.N.4.24
Cel badania -w ramach monitoringu parametrów grupy A, zgodnie z Rozp. Ministra Zdrowia

z dn. 07.12.2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2017 poz.2294),
wg. harmonogramu poboru próbek nr NHS.9010.1.2.2024 w kierunku parametrów określonych w  protokole.
Próbka dostarczona prawidłowo, zabezpieczona przed naruszeniem i zmianą właściwości,

stan próbki : bez zastrzeżeń
Data przyjęcia próbki do badań i rozpoczęcia badania:  16.01.2024.
Data zakończenia badania:  19.01.2024

WYNIKI  BADAŃ FIZYKO-CHEMICZNYCH:

Rodzaj oznaczenia Jednostka Wyniki Identyf]kacjametody
Dopuszcza]ne zakresyartościwgRozp.M.Z.zdnia07.12.2017r(Dz.U.2017,poz.2294)

Mętność NTU 0,26±0,07#
PN-EN IS0 7027-1:2016-09           (A)Metodanefelometryczma nie więcej niż 1

Barwa mg/l Pt 5 PN-EN ISO 7887:2012 +Ap.1 :2015
Akceptowalna

pH  7,5 06   metodaD                                   (A)

Zapach (TON)
<1Temp.22,30C

PN-EN 1622                                       ®Metodasensoryczna®
Akceptowalny

Smak (TFN)
<1Temp.22,3°C

Akceptowalny

Stężenie jonów wodoru 7,5±0',# PN-EN IS010523:2012                  (A) 6,5 -9,5
(pH) Temp.19,6°C Meto da potencj ometryczna

Przewodność elektryczna HS/cm 326±26#
PN -EN 27888:1999                      (A)

2500
właściwa ozn. w temp.25°C° Metoda konduktometryczna

#  ±  za wynikiem oznacza niepewność rozszerzoną o współczynniku k = 2 z 95°/o poziomem prawdopodobieństwa,
bez uwzględnienia niepewności pobierania

Wykonawca badania: K-k Sekcji Badań Fizyko -Chemicznych mgr. inż. M. Gładyś
st. tech. lab. M. Jaworska

Autoryzował:

f,,2,;#o:w::-::gó|#iz;ma{;ę:,`

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Laboratorium nie może być powielane inaczej tylko w całości.
Klientowi przysługuje prawo do złożenia skargi . Zawiera 2 strony.
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AB 678

Powiatowa Stacja Sanitarno-Fpidemio]ogiczna
w Skarżysku -Kamiennej
Laboratorium Badania Wody

ul. Czerwonego Krzyża 10, 26-110 Skarżysko -Kamienna
tel. 04125  11  868, 04125  11  869, fax 0412511  867

www.gov.pl/psse-skarzysko-kamienna,e-mail:sekretariat.psse.skarzysko@sanepid.gov.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr LBW.9051.1.4.2024.MG
VVYNIKI BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO :

Badane Jednostka Wyniki Identyrikacja metody
Wymagania  wg RozpMinistraZdrowia

parametry z dnia 07.12.2017r(DzU.2017.poz.2294

Liczba bakterii grupy
j.t.k./100 ml 0 PN-EN ISO 9308 -1 :2014-12 0

coli
+A1  :2017 -04                      (A)

Liczba j.t.k./100ml 0 0
Escherichia coli Metoda filtracj i membranowej

Liczba enterokoków j.t.k./100 ml 0 PN-EN ISO 7899-2 :2004  (A) 0
kałowch Metoda filtracji membranowej

Liczba
j.t.k./1ml nie wkryto

PN-ENIS0 6222 :2004    (A) Bez
drobnoustrojów Metoda płytkowa ®osiew wgłębny) nieprawidłowch

w 220c Agar z ekstraktem drożdżowym Zmlan

*** -zaleca się, aby ogólna liczba drobnoustrojów nie przekraczała:
- 100 j.t.k./1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej
-200 j.t.k./l ml w kranie konsumenta

Wykonawca badania: asystent mgr  A. Miemik
asystent mgr inż. M. Dzięciołowska

Autoryzował:

Wyniki badania odnoszą się do  dostarczonej i badanej próbki.
(A) -metoda objęta zakresem akredytacji Nr AB 678 wydanym przez  Polskie Centnm Akredytacji
QV) - metody nieakredytowane
^   -  infomacje uzyskane od klienta
0 -temp.  pomiaru 19,6°C, korekta za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury
®  -   Data , godzina badania:  19.01.2024,  godz. 8°° , czas przechowywania próbki 70h40".  Metoda uproszczona,

parzysta, wybór niewymuszony, infomacj e n.t. warunków prowadzenia badań do wglądu w laboratorium.
Wykonawca badania: K-k Sekcji Badań Fizyko -Chemicznych mgr. inż. M. Gładyś,  st. tech. lab. M. Jaworska

asystent mgr inż. M. Dzięciołowska

Data sporządzenia sprawozdania: 22.01.2024
Zatwierdził:

fi'2fii;:;:-|j:#hó-iieźjz:::#

Wydrukowano 3 egzemplarze:
1 . klient -2 egz.
2. a/a -  1  e koniec

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Laboratorium nie może być powielme
Klientowi przysługuje prawo do złożenia skargi . Zawiera 2 strony

inaczej tylko w całości.
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PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

p,ecz;#t#%#dng;gkoffi;e#aTego

Fl^O/04mo-03 wyd. 5 z 21.04.2020 r.

ri7.JJJ„łj,.j.`.,:tig-...ł.``....3t.,lc)t`
(miejscowość, dnia)

PROTOKÓŁNR.`ę},.!'i4?.:i:.!fŁt'J...JLt.;'t,.PŁH.......
POBRANIA PRÓBKI WODY DO SPOŹYCIA

1.   Nazwa uządzenia, adres właściciela / administratora sieci:
\ _- _-r -.-.. `,-' -.--

`i+ó.cr`.j,`U{#`.i.t?lcł\....;\.a;``t%d.,:+Ą*+<;U`d:.;..`..Łj.Ł`..'!`..`.`=.{..'`d`'Ł.`.„`\,łl`.€...

2.   Nazwa mi6jJsca i punkt pobrania óróbek, adres obiektu, identyfikator PPPPW:

:::,Trfw?\:db=+;&U;Ji`\,j'P:d`;Ą`:~:mt:j``jł:::;;,`:^:hłi`,=ł,i:;:r:';``\A;`:łLL=#i;:;t,
1

guo...i\,`.-1,`,c"e;Etq`I

3.   `Uednostka odpowiedzialna za jakość wody / zobowiązana do opłacenia rachunku za badanie

4  {#e:(#ń:3]sck;#ffiqób±rcg#j'i#:::ap':zezfk.#[C;Jt;tisł-  !`u`J`'`..Lm\1lŁŁ&i h Lę|

5.    Data i godzina#brania próbki:  . .,ł c„O.Lfto".{ ....... `:jł,C?.:,`.ju ...... ?ł

6.   Przyczyna pobrania próbki*

i 8 / ima

monitoring parametrów grupy

Or   C}2CJ
_,

4/ monitoring parametrów grupy A

7.   Punkt pobrania wody* : ujęcie wody, woda w trakcie uzdatniania, woda wprowadzana do sieci,

woda w sieci wodociągowej ,` woda u}\

8.   Rodzaj ujęcia* : powierzchniowe, infiltracyjneu±i;e:±±iL

9.   Uzdatnianie wody* : odżelazianie, odmanganianie, i±±!±:g]::ą±;ii

10. Oznaczenia wykopane przy pobierar}iu próbki
chlor wolny  lj ....{2 .....- mś/i  , 2) ...'.9.
metodyka pomiaru
ime..=ą,O-:,t\_:Ę,gw.:".....`...Ąt-ł-„',ftuJ

11. Zakres badań*:

Parametryrizyczne:Łm±

e.s...#}.,::';:słaJć,J.łfót.,t"o.C*

€).mg/1 ,  średnia z pomiarów .... \.T/ ............ mg/l

t+®'"Uc|i...w;.{Ć=".Ch€kŁA€.
Ć_'

• d`.\w.źffi.al€

pH, przewodność właściwa, zapach, smakL=:.:1
Parametry chemiczne: arionowy jon (amoniak), azotany, azotyny, mangan, żelazo, glin, antymon,

arsen, chrom, cyjanki, chlorki, fluorki, kadm, miedź, nikiel, ołów, srebro, rtęć, selen, pestycydy,

Z: trichloroetenu i tetrachloroetenu, benzo(a)piren, Z WWA, bromodichlorometan, chloroform,

Z THM, siarczany,  benzen, bor,   1,2-dichloroetan, OWO, utlenialność z KMn04, sód, twardość

ogólna, magnez, wapń, inne
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Wskaźniki

hrikrQQĘganizmóH w
bakterie

36  ±  20c

Łączna ilość poj emników:

12. Sposób utrwalania* :

próbka nieutrwalona,

L

F1/IO/04fl]O-03 wyd. 5 z 21.04.2020 r.

coli, Escherichia coli, enterokoki kałowe. ogólna lit{.9ki_kął9LW_e2PgśĘ|ięłb.ąLL
Pseudomonas  aeruginosa,

do   hdciri   uJut#mb8,{ęjQA
?,-i`Jti, =}\ŁLC"`,     ,oC,t`,~

`    łtLC:,nll L,`ęLu          l_`I  r=*

po  48h  i

EĘ_9_:_afei-śa#o#:13. Butelki sterylizowane przez laboratorium:

3-,,-,3!,   6ąotJ( ,Data ważnośc

i4.Wyposażenirei

kolorymetr

temotorba

Pło,_##róbek: iy\"

::#i/.:tff:r{.::,,
15 . Temperatua w pojemniku przeznaczonym do transportu:

03.

19. Uwagi

`.';,.......! J̀    ,8-?.D.-`.i

Li::`itt_9o@ńl4Yi'*ŁłlGt{;
•..L'l.,.ą,3c,..........

'

16. Przedstawiciel producenta wody / administratora sieci / odbiorca usług*  -  wnosi /Lieivń:osi*
zastrzeżeń do protokółu oraz sposobu pobrania próbek.

17. Protokół   sporządzono   w   3   jednobrzmiących   egzemplarzach:    1    egzemplarz   przekazano
producentowi   wody  /  administratorowi   sieci*,   1   egzemplarz  przekazano   do   laboratorium,
1 egzemplarz przekazano do nadzoru.

18. Pobieranie próbek i postępowanie z próbkami przeprowadzono według norm:
PN-ISO  5667-5:2017-10+Apl :2019-07,  PN-EN ISO  19458:2007  oraz instrukcji   nr  IO/04mo-

`\Ą'`?CLL(      ĄOO\tnuą.i    m\HO"

PodĘj's próbkobiorcy

\0(`.UĄ    :J`'3C}`,!`.i       1:`,1(.)    !``',fĄ+:\`L-ł'\,'w  l          ;~.`

ć-.t,.?C~

L;'\.`.:r ,,,-.-,,,,. _  „    Lr\'EJ
T`,Ą.r ŁączneJ

Łączna 1.15, 26-140 Łączna
tciJ0.,:,`_`/`f,,,-Ł1:=J-Łtł35
'`      --            .      _-`.7r-:1?

•i'.:`a±;-i;``.;}r!:U:'`di`tż;.[.:]\:f:!;t;óiL.c.ćń;;.;;.d;;

administratora sieci/ odbiorcy usług*

11. Transport próbek
(część 11 wypełniać w przypadku gdy próbka nie jest dostarczana bezpośrednio po pobraniu do laboratorium, ale z
wykorzystaniem środka transportu  do innej stacji)

1 . Data godzina
( przekazania próbek do transportu)

2. Temperatua w pojemniku przezmaczonym do transportu ..................................................

Podpis osoby przekazującej do transpoftu
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FIAO/04mo-03 wyd. 5 z 21.04.2020 r.

111. PRZEKAZANIE PR0BEK D0 LAB0RATORIUM

1.Dział/LO=ggg;ą;łLaborato"jny:...!?:~js9.....h...`i`j.ki`fL;*;~.`itti.,ij.....LŁL?W.#.U.Wi

2.Dataigodzinadostarczeniapróbkidolaboratorium:.ć/ga,.;,..:J?.'....#,..4,ź7.#.......................

3.Numerpróbkinadanejprzezlaboratorium:.#.#W.....G7.#.....ł.......,bń./,ą?....4f`..T...........

p,oj e.#n^ik~u transportowym / temotorbie* w momencie przekazania próbki do--_ __  =     -__  ___049`f4.   Temperatura w
laboratorium....4'.;.S;-..
czas transportu . . .#/L

5.    Stan próbki określony przez pracownika laboratorium w momencie przyjęcia:
bez zastrzeżeń  / budzi zastrzeżenia*-l::=.:+J-=L._.-,-J-r-

®owód dyskwalifikacj i próbki-poj emnika)

UWAGI:

•t'llc,     if\,JH,D

Czytelny podpis osobŁj)rzekazującej próbkę
do laboratorium

*  wlaściwe  podkreś]ić

Ą../
/,

Czyte

-/

przyjmującej próbkę do laboratorium
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AB 678

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Skarżysku - Kamiennej
Laboratorium Badania Wody

ul. Czerwonego Krzyża 10, 26-110 Skarżysko -Kamienna
tel. 04125  11  868, 04125  11  869, fax 04125  11  867

-w;g;vEipw-óź3|iEk-źe:ł5mA#:sfTLta#ri:dwp5:ó#.s5k.#2=.e#dógov.Pl

Nazwa i adres klienta: Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitamy w Skarżysku - Kamiennej

Adresatsprawozdania:Usł;kcc;:T::#:Eig::ył8^rodowiskappiswskmżysku-Kam.^
Badany obiekt: próbka wody do spożycia z wodociągu Klonów^
Miejsce pobrania próbki:  Klonów 39, gm. Łączna, Stacja Uzdatniania Wody (woda po zbiomiku)

/2610PPPPW4185^
Próbkę pobrała: w dniu 16.01.2024 w godz. 935 -95° przedstawicielka PPIS w Skarżysku-Kamiemej

p. Ewa Noworycka zaświadczenie z dnia 03.06.2019 wydane przez WSSE w Kielcach^
Metodyka poboru: PN-ISO 5667-5:2017-10+Ap.1 :2019-07, PN-EN ISO 19458:2007, IO/04ffo-03^
Protokól pobrania próbki: Nr NHS.9020.1.2.2024 z dnia 16.01.2024.^
Kod próbki: LBW.N.5.24
Cel badania -w ramach monitoringu parametrów grupy A, zgodnie z Rozp. Ministra Zdrowia

z dn. 07.12.2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017 poz.2294),
wg. harmonogramu poboru próbek nr NHS.9010.1.2.2024 w kierunku parametrów określonych w  protokole.
Próbka dostarczona prawidłowo, zabezpieczona przed naruszeniem i zmianą właściwości,

stan próbki: bez zastrzeżeń
Data przyjęcia próbki do badań i rozpoczęcia badania: 16.01.2024.
Data zakończenia badania:  19.01.2024

WYNIKI  BADAŃ FIZYKO-CHEMICZNYCH:

Rodzaj oznaczenia Jednostka
Wyniki/Rezultatyzbadańo

Identyfikacja metody
Dopuszcza[ne zakresyartościwgRozp.M.Z.zdnia07.12.2017ra>Z.U.2017,POZ.2294)

Mętność NTU 0,58±0,16#
PN-EN IS0 7027-1 :2016-09           (A)Metodanefelometryczna

nie więcej niż 1

Barwa mg/l Pt 5 PN-EN ISO 7887:2012 +Ap.1 :2015
Akceptowalna

pH  7,3 06   metodaD                                   (A)

Zapach (TON)
<1Temp.22,3°C

PN.EN  1622                                        ay)Metodasensoiyczna®
Akceptowalny

Smak (TFN)
<1Temp.22,3°C

Akceptowalny

Stężeniejonówwodoru 7'3±0,1# PN-EN IS010523:2012                  (A) 6,5 - 9,5
(pH) Temp.19,6°C Metoda potencj ometryczna

Przewodność elektryczna
HS/cm 263±21#

PN -EN 27888:1999                      (A)
2500

właściwa ozn. w temp.25°C° Metoda konduktometryczna

Żelazo Hg/l 38±6#
PN-ISO  6332:2001  +Ap.1:2016-06Metodaspektrofotometryczna(A)

200

Man8an Hg/l
<50 PN-92-C-04590/03     (A)(P)

50
(50±9#) Metoda spektrofotometryczna

#  ±  za wynikiem o2nacza niepewność rozszerzoną o współczynniku k = 2 z 95% poziomem prawdopodobieństwa,
bez uwzględnienia niepewności pobierania

Wykonawca badania: K-k Sekcji Badań Fizyko -Chemicznych mgr. inż. M. Gładyś
st. tech. lab. M. Jaworska

Autoryzował:
&#aś52;Ok,:F:%źS;3;cŁ:.:.%na;jŁ:;:

ll/łario,€,Gł-€]\iv.Ą

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Laboratorium nie może być powielane inaczej tylko w całości.
Klientowi przysługuje prawo do złożenia skargi . Zawiera 2 strony.
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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemio]ogiczna
w Skarżysku - Kamiennej
Laboratorium Badania Wody

ul. Czerwonego Krzyża 10, 26-110 Skarżysko -Kamienna
tel. 04125  11  868, 04125  11  869, fax 04125  11  867

www.gov.pl/psse-skarzysko-kamienna, e-mail: sekretariat.psse.skarzysko@sanepid.gov.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr LBW.9051.1.5.2024.MG
lh/YNIKI BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO :

Badane Jednostka Wyniki Identyfikacj a metody
Wymagania  wg RozpMinistraZdrowia

parametry z dnia 07.12.2017rOzU.2017,i)oz.2294

Liczba bakterii grupycoli
j.t.k./100 ml 0 PN-EN ISO 9308 -1 :2014-12+A1:2017-04(A) 0

Liczba j.t.k./100ml 0 0Escherichia coli Metoda filtracj i membranowej

Liczba enterokoków j.t.k./100ml 0 PN-EN ISO 7899-2 :2004  (A) 0kałowych Metoda filtracji membranowej

Liczba
j.t.k./1ml nie wykryto

PN-EN IS0 6222 :2004    (A) Bez
drobnoustrojów Metoda płytkowa ®osiew wgłębny) nieprawidłowych

w 220c
',**

Af=ar z ekstraktem drożdżowym Zmlan
*** -zaleca się, aby ogólna liczba drobnoustrojów nie przekraczała:

- 100 j.t.k./1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej
-200 j.t.k./1 ml w kramie konsumenta

Wykonawca badania: asystent mgr  A. Miemik
asystent mgr inż. M. Dzięciołowska

A"houz°WUAmg:ANns#rnlk

Wyniki badania odnoszą się do  dostarczonej i badanej próbki.
(A) -metoda objęta zakresem akredytacji Nr AB 678 wydanym przez  Polskie Centnm Akredytacji
QN) - metody nieakredytowane
(P) -  norma wycofana przez Polski Komitet Nomalizacyjny, bez zastąpienia
^   I  infomacje uzyskane od klienta
0 -temp.  pomiaru 19,6°C, korekta za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury
®  -   Data , godzina badania:  19.01.2024,  godz. 8°° , czas przechowywania próbki 70hl0".  Metoda uproszczona,

parzysta, wybór niewymuszony, infomacje n.t. warunków prowadzenia badań do wglądu w laboratorium.
Wykonawca badania: K-k Sekcji Badań Fizyko -Chemicznych mgr. inż. M. Gładyś,  st. tech. lab. M. Jaworska

asystent mgr inż. M. Dzięciołowskaq-w przypadku uzyskania wartości z zakresu akredytacj i otrzymana wartość jest wynikiem badania

w przypadku uzyskania wartości spoza zakresu akredytacji ( z wyłączeniem smaku i zapachu) otrz)mana
wartość jest rezultatem  badania w postaci:
< wartość dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody wraz z jednostką oraz wartość
niepewności rozszerzonej dla dolnej wartości granicy zakresu pomiarowego

Data sporządzenia sprawozdania: 22.01.2024
Zatwierdził:

Wydrukowano 3 egzemplarze :
1. klient -2 egz.
2. a/a -  1  e koniec

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Laboratorium nie może być powielane inaczej tylko w całości.
Klientowi przysługLĘje prawo do złożenia skargi . Zawiera 2 strony
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F1^O/04mo-03 wyd. 5 z 21.04.2020 r.

....#.Ło.M.ó!.....4..G.t.oĄ....®2tif
(miejscowość, dnia)

PROTOKÓŁNR...Sł.!:3.,.rą9.tf7:4.,.3.`.ĄP.Ęh.....
POBRANIA PRÓBKI WODY DO SPOŻYCIA

1 .   Nazwa uządzenia, adres właściciela /EŚ±ipis±=ąLtora sieci

S.p.dp.tięj...WL.c%\.ó`j.,....?.6=..jti.Q

2.   Nazwa miejsca i punkt pobrania próbek, adres obiektu, identyfikator PPPPW:

3.i_?.cjo-:\kJ\o.`l@.Ć
UAC*ą:l.W{.j?.'vMIQ.

?.ę....fąf,?.,....t.&ł"-...ł.©.4

.t{....KAffi@.`"a...Ł.wjo.ci#.

3.   Jednostka odpowiedzialna za jakość wody / zobowiązana do opłacenia rachunku za badanie

4.  łŁ8irż!## :,-bql.śr:,?#T%_t::

5.   Data i godzina pobrania próbki

6.    Przyczyna pobrania próbki* :

i 8 / ima

e##e:Ś#wę`slŁ#..fflw.wMS
AGa04.%",

monitoring parametrów grupy A

7.   Punkt pobrania wody*: ujęcie wody, woda w trakcie u

woda w sieci wodociągowej, woda u konsumenta, inna

8.    Rodzaj ujęcia* : powierzchniowe, infiltracyjne

monitoring parametrów grupy A

podzie-
9.Uzdatnianiewody*:\g±ż=łązią±igłEg±ą±+P8ąą±ą\ą9ięł€Ę!9:9]ą:ą±iLe

ime: .k?.t#.

10. Oznaczenia
chlor wolny
meto
ime

#łę?ose.s.ot##h%#tł9.C*.

#S?,T#:..P=?/łp?b2ł)e:#iF#:.°:bgji.,średniazpomiarów.0.rp.#.........mg/l

;.ti.ri..qą.....&..riri;.. .v\ą€j4.eł#i...|ę.Wfąfp.uf.f.ą.

11. Zakres badań*:

parametryfizyczne\Ęg=::±±±!:±2ćśipLHii±:==ę::[9f±gźśJLwł-ą-ś_-ę-i-Y-ą-±_Z_1P-ąęĘŁE=ą!SJ

Parametry chemiczne: amonowy jon (amoniak), azotany, azotyn mangan, żelaz glin, antymon,

arsen, chrom, cyjanki, chlorki, fluorki, kadm, miedź, nikiel, ołów, srebro, rtęć, selen, pestycydy,

Z trichloroetenu i tetrachloroetenu, benzo(a)piren, Z WWA, bromodichlorometan, chlorofom,

Ż: THM, siarczany,  benzen, bor,   1,2-dichloroetan, OWO, utlenialność z KMn04, sód, twardość

ogólna, magnez, wapń, inne
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[7`Ó

•:_`:;skaś:Ę±L:ii;:|.:[iĘ|`g,i,:z:::;±=±IĆĘf|Ę`H+*Ę±±`śoi:-i,#:=':*

Łączna ilość poj emników:

12. Sposób utrwalania* :

próbka nieutrwalona,

do   bc}dtcLLi    liJ+ \Ćflo\oi:C*

utrwalona rzez laboratorium

13. Butelki sterylizowane przez laboratorium:

Data ważności

14. Wyposażenie

kolorymetr

temotorba

ffi.Ol.,."Łł`

tŁeso.d#Cg:Sgp&bł03m5.Póóbek:

50\#   8-80-taD9\M~ąg

J;#7`.lc>r[`2c2Lu  tocłu`.     tf -

Jsf k! sk,aLri

ti®..W®ri

tem
ime

y,  '8 -80-8C*
ufialo

LS.ti.lŁft
50C15.Temperaturawpojemnikuprzeznaczonymdotransportu:........§i

16. Przedstawiciel producenta wody / administratora sieci / odbiorca usług*   -  wnosi /
zastrzeżeń do protokółu oraz sposobu pobrania próbek.

ie wnosi

17. Protokół   sporządzono   w   3   jednobrzmiących   egzemplarzach:    1    egzemplarz   przekazano
producentowi  wody  /  administratorowi   sieci*,   1   egzemplarz  przekazano  do   laboratorium,
1 egzemplarz przekazano do nadzoru.

18. Pobieranie próbek i postępowanie z próbkami przeprowadzono według norm:
PN-ISO  5667-5:2017-10+Apl:2019-07,  PN-EN  ISO  19458:2007  oraz instrukcji   nr IO/04/PO-
03.

*'_"dć? #*...'?##...*ę#Ł* do4ta,€\QitH    s ooŁ

Łąc'z  )-1
t   ,  L   .   _:  ...  l:J

tL.--,,-J,-ś.Cż_-

podp.LłT:r%::Tł;śmLC]eŁ;ł§:\:śutć,r;ntawody,
administratora sieci/ odbiorcy usług*

11. Transport próbek
(część 11 wypełniać w przypadku gdy próbka nie jest dostarczana bezpośrednio po pobraniu do laboratorium, ale z
wykorzystaniem środka transportu  do innej stacji)

1 .  Data ..........................................  godzina

( przekazania próbek do transportu)

2. Temperatura w pojemniku przeznaczonym do transportu ..................................................

Podpis osoby przekazującej do transportu
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111. PRZEKAZANIE PRÓBEK DO LAB0RATORIUM

1.   Dział (ff±ł Laporatoryjny:

Fl/IO/04mo-03 wyd. 5 z 21.04.2020 r.

.,i:!`i,`,._;.:?.ilft

:ż.#.

{tł\:'7l'.l.`..-...{t.`!`.Q}L`ti.\..€..:u\1t,

2.   Data i godzina dostarczenia próbki do laboratorium: ./##1. •3.4..,.........ł.#.../=.

3.    Numer próbki nadanej przez laboratorium:  ...€.®&...#..ĆT...#.6 ....... „ .............................

4.Taeb:rpa::::U\:::Y.P#ęj.e#?.?ołkcutmsp°ft°Wym/t;§EE2±2Ęi;e*Wmomencieprzekazaniapróbkido

czas transportu  ...........

5.    Stan próbki określony przeż pracownika laboratorium w momencie przyjęcia:
be==as€rzeżeń. / budzi zastrzeżenia*

(powóddyskwalifikacjipróbki-pojemnika).........................„..........,.................„..„........„........

UWAGI:

€Ld;,      r\ Ć,h.\ O `łti ć,p~.Ą.h.C_

Czytelny podpis osobyiń.Ęrzekazującej próbkę
``'r    do laboratorium

*  wlaściwe  podkreślić

mEE ŁJż&#ć.,h±;;

#gje#ą::#F3': laboratorium
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AB 678

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Skarżysku -Kamiennej
Laboratorium Badania Wody

ul. Czerwonego Krzyża 10, 26-110 Skarzysko -Kamiema
tel. 04125  11  868, 04125  11  869, fax 04125  11  867

"Wśg;VEłpwstóEXEkmźe:i5Z#:S#Ltariłmwp.5:óS5#S6k.#2:.qridó8°V.P]

Nazwa i adres klienta: Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Skarżysku -Kamiennej

Adresatsprawozdania:Usł;kcc;:R:dnze::Eig::ył8^rodowiskappiswskmżysku-Kam.^
Badany obiekt: próbka wody do spożycia z wodociągu Łączna^
Miejsce pobrania próbki: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łącznej , Kamionki 59,

gm. Łączna, kran w rejestracji /2610PPPPW1088^
Próbkę pobrała: w dniu 16.01.2024 w godz.10]° -1025 przedstawicielka PPIS w Skarżysku-Kamiemej

p. Ewa Noworycka zaświadczenie z dnia 03.06.2019 wydane przez WSSE w Kielcach^
Metodyka poboru: PN-ISO 5667-5:2017-10+Ap.1 :2019-07, PN-EN ISO 19458:2007, IO/OM'O-03^
Protokól pobrania próbki: Nr NHS.9020.1.3.2024 z dnia 16.01.2024.^
Kod próbki: LBW.N.6.24
Cel badania -w ramach monitoringu parametrów grupy A, zgodnie z Rozp. Ministra Zdrowia

z dn. 07.12.2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017 poz.2294),
wg. harmonogramu poboru próbek m NHS.9010.1.2.2024 w kierunku parametrów określonych w  protokole.
Próbka dostarczona prawidłowo, zabezpieczona przed naruszeniem i zmianą właściwości,

stan próbki: bez zastrzeżeń
Data przyjęcia próbki do badań i rozpoczęcia badania:  16.01.2024.
Data zakończenia badania:  19.01.2024

WYNIKI  BADAŃ FIZYKO-CHEMICZNYCH:

Rodzaj oznaczenia Jednostka Wyniki Identyfikacja metody
Dopuszczalne zakresyartościwgRozp.M.Z.zdnia07.12.2017rfl)z.U.2017,poz.2294)

Mętność NTU 0,33±0,09# =?t:ĘaNn:fse:m7e°ś:±;2°16-09         (A) nie więcej niż 1

Barwa mg/l Pt 5 PN-EN ISO 7887:2012 +Ap.1 :2015
Akceptowalna

pH  6,6 06   metodaD                                   (A)

Zapach (TON)
<1Temp.22,3°C

PN-EN 1622                                       ®Metodasensoryczna®
Akceptowalny

Smak (TFN)
<1Temp.22,3°C

Akceptowalny

Stężeniejonówwodoru 6,6±0,1# PN-EN IS010523:2012                  (A) 6,5 -9,5
(pH) Temp.19,6°C Metoda potencj ometryczna

Przewodność elektryczna HS/cm 211±17#
PN -EN 27888:1999                      (A)

2500
właściwa ozn. w temp.25°C° Meto da konduktometryczna

#  ±  za wynikiem oznacza niepewność rozszerzoną o współczynniku k = 2 z 95% poziomem prawdopodobieństwa,
bez uwzględnienia niepewności pobierania

Wykonawca badania: K-k Sekcji Badań Fizyko -Chemicznych mgr. inż. M. Gładyś
st. tech. lab. M. Jaworska

Autoryzował:

F'`%'yuM*%##a#

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Laboratorium nie może być powielane inaczej tylko w całości.
Klientowi przysługuje prawo do złożenia skargi . Zawiera 2 strony.
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AB 678

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Skarżysku - Kamiennej
Laboratorium Badania Wody

ul. Czerwonego Krzyża 10, 26-110 Skarżysko -Kamiema
tel. 04125  11  868, 04125  11  869, fax 04125  11  867

www. gov. p l/ps se-skarzysko.-kam ienna, e-m ai l : sekretariat.p sse. skarzy sko@ sanepid. gov.pl
żi5ZbAŃ Nr LBW.9051.1.6.2024.MGspmwozDANIE

WYNIKI BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO :

Badaneparametly Jednostka Wyniki Identyfikacja metody
Wymagania  wg RozpMinistraZdrowiazdnia07.12.2017r(DzU.2017,poz.2294

Liczba bakterii grupy
j.t.k./100 ml 0 PN-EN ISO 9308 -1 :2014-12 0

coli +A1  :2017 -04                      (A)Metodafiltracjimembranowej
0LiczbaEscherichia coliLiczbaenterokoków j.t.k./100ml 0

j.t.k./100 ml 0
PN-EN ISO 7899-2 :2004  (A) 0

kałowch Metoda filtracj i membranowej

Liczba
j.t.k./1ml nie wkryto

PN-ENIS0 6222 :2004    (A) Beznieprawidłovvch,*®*

drobnoustrojów Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
w 220c Agar z ekstraktem drożdżowym Zmlan

*** -zaleca się, aby ogólna liczba drobnoustrojów nie przekraczała:
-100 j.t.k./l ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej
- 200 j .t.k./l ml w kranie konsumenta

Wykonawca badania: asystent mgr  A. Miemik
asystent mgr inż. M. Dzięciołowska

Autoryzował:

Wyniki badania odnoszą się do  dostarczonej i badanej próbki.
(A) -metoda objęta zakresem akredytacji Nr AB 678 wydanym przez  Polskie Centnm Akredytacji
QT) - metody nieakredytowane^   -infomacje uzyskane od klienta

0 -temp.  pomiaru 19,6°C, korekta za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury
®  -   Data , godzina badania:  19.01.2024,  godz. 8°° , czas przechowywania próbki 69h35".  Metoda uproszczona

parzysta, wybór niewymuszony, infomacje n.t. warunków prowadzenia badań do wglądu w laboratorium.
Wykonawca badania: K-k Sekcji Badań Fizyko -Chemicznych mgr. inż. M. Gładyś,  st. tech. lab. M. Jaworska

asystent mgr inż. M. Dzięciołowska

Data sporządzenia sprawozdania: 22.01.2024
Zatwierdził:

i`i'2;okwo':`ć&Ęźcg,zBna;3::

Marioia   GI:iu.`jv:.±

Wydrukowano 3 egzemplarze:
1. klient -2 egz.
2. a/a -  1  e koniec

zgody Laboratorium nie może być powielane inaczej
klientowi przysługuje prawo do złożenia skargi . Zawiera 2 strony
Sprawozdanie z badań bez pisemnej tylko w całości.
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!E    L+'
itame8O

Czerwon-ego
bi'ćcż'#:"

26.110SkarżyśkcrKamienna

FIAO/04A'O-03 wyd. 5 z 21.04.2020 r.

ł-tt `U{(*8scow'ołść?dn'=? `{   %"

pROTOKÓŁNR..S.\\.'t.`'f`:.`39ą.9...4..?..?-P:':*.......
POBRANIA PRÓBKI WODY DO SPOŻYCIA

1.   Nazwa urządzenia, adres właściciela l administratora sieci:

ŁAruł3liquę.3...L.?`.wŁ.ui;}.::,...26.....A.`.4.€`...!€.t:ufpŁj....4.'ł.:.,:

2.   Nazwa miejsca i punkt pobrania próbek, adres obiektu, identyfikator PPPPW:

..`g~.@.ł:C!.p.p.,?%.A`?.3*'........k4.a{L.{....r*

tid...@f:?.?Ł!.iw.....id!.?i.l.'+r.`:„,
r\,r\-,\   L   l_^,,           '

-, \Ą,lą  =T\'`,l..L, `    5Ć3

3.   Jednostka odpowiedzialna za jakość wody / zobowiązana do opłacenia rachunku za badanie
•..ć                      .,

4   ::f!r#i%i-;,Arń:-;6:o:i,.gr`:,%śś.#&_i.,n?g:J',:z`:.zC`; pi::
?.l.Ą:9.,n,\+j.''"

Data i godzin#obrania próbki

Przyczyna pobrania próbki * i monitoring parametrów
L-_      . ._   '  ' .--- ',       J---_^,,   -1,~ ------

i 8 / ima

1     !l`tdy\., •}-:,..lt€Ł,.-,uP(

grupy Ą / monitoring parametrów grupy A

7.   Pun]st pobrania wody* : ujęcie wody, woda w trakcie uzdatniania, woda wprowadzana do sieci,

woda w sieci wodociągowej,woda u konsumental

8.   Rodzaj ujęcia* : powierzchniowe, infiltracyjne>|E9q~Z±P±P73J

9.   Uzdatnianie wody* : odżelazianie, odmanganianie, chlorowanie

i-e:......Ą*.G:...P`.J`*,rćtf?.`ł:Ł..`..................
(stałe, okresowe*   -postać chloru)

10. Oznaczenia wykonane przy pobieraniu próbki:
chlor wolny  1) ......... „  mg/l   , 2)  ..„ ......... mg/l  , średnia z pomiarów ................... mg/l
metodyka pomiaru
ime........_....,,iy%[0....../:.a,Ł,.,t....,.,:,f

('\

11. Zakres badań*:

Parametry fizyczne: 'Parwa, mętność, pH, przewodność właściwa, zapach, smak

Parametry chemiczne: amonowy jon (amoniak), azotany, azotyny, mangan, żelazo, glin, antymon,

arsen, chrom, cyjanki, chlorki, fluorki, kadm, miedź, nikiel, ołów, srebro, rtęć, selen, pestycydy,

Z trichloroetenu i tetrachloroetenu, benzo(a)piren, Z WWA, bromodichlorometan, chlorofom,

Z} THM, siarczany,  benzen, bor,   1,2-dichloroetan, OWO, utlenialność z KMn04, sód, twardość

ogólna, magnez, wapń, inne
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)li` enterokoki kałowe. ogólna liczbaWskaźnikimikrobiologiczne:LBa!gLefieLgg",&Qlff

{±i!s±gg;rLganjzmóiazLw  36  ±  2°C  po  48h  i  i"

ę)
Łączna ilość pojemników:  ..............

12. Sposób utrwalania* :

22  ±  20cŁŁPQ____7=2_h. . Pseudomonas  aeru8inosa,

!rwalona, próbka utrwalona przez laboratorium
13 . Butelki sterylizowane przez laboratorium:

Data f,i,`` . OL,   -tc,`? 1, ,

14. Wyposażenie użyte podczas poboru próbek:

kolorymetr

temotorba

fi<Jit-:     !1

i-e .6,`ći,`u_"t',vó_...-
`®.,,.

i:,   -,` (..

!,.l,Ć-`,,-l,Ą,+ ` ---,,,,,-  v, /\,

15.Temperaturawpojemnikuprzeznaczonymdotransportu::.....'.`~!i

łg:3wag]h",to4Fc:Tmłśw~„jLrj

-u j ,u pbl  '

?09)Lłó   G

16. Przedstawiciel producenta wody / administratora sieci / odbiorca usług*  -  wnosi /tpiiĘj
zastrzeżeń do protokółu oraz sposobu pobrania próbek.

17. Protokół   sporządzono   w   3   jednobrzmiących   egzemplarzach:    1    egzemplarz   przekazano
producentowi   wody   /   administratorowi   sieci*,   1   egzemplarz  przekazano   do   laboratorium,
1 egzemplarz przekazano do nadzoru.

18. Pobieranie próbek i postępowanie z próbkami przeprowadzono według norm:
PN-ISO  5667-5:Zuq!{-10+Apl :2019-07,  PN-EN  ISO  19458:2007  oraz  instrukcji   nr  IO/04/PO-
^1

do   ,F&Qc}cLLi:i`L         `?  `"€

Podpit
1

•1.`,,

próbkobiorcy

N iepubłiczny Zakład Opieki Zdr®wotną
w Ł4cznej

26-t4ęetą4fn2a5`4K8:Ti'`2nk'59

NTprgF3o_#d3.+p2o6=OR#ffi#9Ł3T9g
Podpis przedstawiciela producenta wody/
administratora sieci/ odbiorcy usług*

11. Trans`pori próbek
(część 11 wypehiać w przypadku gdy próbka nie jest dostarczana bezpośrednio po pobraniu do laboratorium, ale z
wykorzystaniem środka transportu  do innej stacji)

1 . Data godzina
( przekazania próbek do transportu)

2. Temperatua w pojemniku przeznaczonym do transportu ..........

Podpis osoby przekazującej do transportu
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111. PRZEKAZANIE PRÓBEK DO LABORATORIUM

P=,c,,f      ŁL       ,tt-i

FIAO/04mo-03 wyd. 5 z 21.04.2020 r.

1.   Dział / ąg±ziąŁŁaboratoryjny:

2.   Data i godzina dostarczenia próbki do laboratorium:

3.   Numer próbki nadanej przez laboratorium: €.rij*%..#Yj

?.f.i.:,:....`tJ`..Pt.-':t.f..\.,:.l.,ł

4.   Temperatua w pojemniku transportowym / 1em®tffbie* w momencie przekazania próbki do
laboratorium  . . . ::ł ,,Si.-: . . .° c
czas  transportu  .......................................................,......................,..........

5.    Stan próbki określony przez pracownika laboratorium w momencie przyjęcia:
t2)ęzmzas{Ęzężęńu;/ budzi zastrzeżenia*

®owód dyskwalifikacj i próbki-poj emnika)

UWAGI:

i€„    rl,~jl,c,r," ,&ut,
•;%#aej:#o°r?:#°S°U#rzekazującejpróbkę

E==E'J

*  wlaściwe  podkreś]ić

/ł,./`
(,/

t.',:###;fuśffS*.....
przyjmującej próbkę do laboratorium

rjJ      _  _  ,./,
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