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Nr sprawozdania:

KOD PROBKI:

NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE:

NAZWA | ADRES KLIENTA:

DOKUMENT:

RODZAJ PROBKI:

OGCENA STANU PROBKI:
PUNKT POBORU PROBKI:

PROBKOBIORCA:

POBIERANIE PROBEK wg:

DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN:

LHS.9051.2. ¥5& 2023

SPRAWOZDANIE Z BADAN

695/0BS/SP/23

Kielce, dnia:

2023 -06- 23

Gmina taczna / Zaklad Gospodarki Komunalnej w t.acznej, Czerwona Gorka 1B
26-140 taczna
Zlecenie Nr LHS.9052. 354 .2023
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi
bez zastrzezen
wodociag Klonéw, 2610PPPPW 3097, Klonéw, Stacja Uzdatniania Wody .

z dnia: 12.06.2023

Przedstawiciel ZGK taczna (B.Tuénio, zaswiadczenie nr LHS/38/2018

wydane przez WSSE Kielce)

PN-ISO 5667-5:2017-10+Ap1:2019-07; PN-EN ISO 19458:2007
DATA | GODZINA POBORU PROBKI:

DATA ROZPOCZECIA BADAN / DATA ZAKONCZENIA BADAN:

12.06.2023 godz. 10.00
12.06.2023 godz. 10.45
12.06.2023/ 21.06.2023

Wartos¢ parametryczna

Badane parametry Jednostka Kod | 2Znak Wynik** Niepewnosc* . Identyfikacja metody
el
Liczba bakterii grupy coli (A) jtk/100mi 011a 0 [0-71 o? PN -EN 1SO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
Liczba enterokokow (A) jtk/100ml 013a 0 [o-8* 0 PN-EN ISO 7899-2:2004
Liczba Escherichia coli (A) jtk/100mil 015a 0 o-81* 0 PN -EN 1SO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
Ogolna liczba mikroorganizmow . Bez nieprawidtowych |PN-EN ISO 6222:2004
| 5 5 -13)* \ .
w lemp, 22£2°C (A) fH1m 025a > (2-13) zmiant® Metoda posiewu wglebnego
Akceptowalna przez
2 konsumentow i bez
3 .
Barwa (A) mg Pt/dm 051b 5 oy nieprawidiowych PN-EN ISO 7887:2012 p 6 metoda C
zmian'
Akceptowalna przez
konsumentdw i bez .
Melnosc (A) NTU 052a 0,92 0,18 nieprawidlowych zmian PN-EN 150 7027-1:2016-09
Meloda nefelometryczna
Zalecany zakres
wartosci do 1,0
Stezenie jonow wodoru (pH) (A) - 054a 71 $072* 6.5-9.5 PN-EN ISO 10523:2012
Przewodnos¢ elekiryczna wiasciwa usiem | 057a 236 +9* 2500 PN-EN 27888:1999
w 25°C (A)
slopien Akceptowalny przez  |PN-EN 1622: 2006
TEN (smak) (A) i p .| 059%a 1 konsumentow i bez  [{Metoda uproszczona. parzysla. wybdr
rozcienczenia . ] ) .
nieprawidlowych zmian. |niewymuszony
stopien Akceptowalny przez  |PN-EN 1622: 2006
TON (zapach) (A) rozcier?czenla 061a 1 konsumentéw i bez  [Meloda uproszczona. parzysta, wybor
meprawidtowych zmian. [niewymuszony
Antymon {A) pgidm?® 103a 1; 0.3 5.0 PB/OBI/05 wydanie 2 z09.0/.2018 r
Arsen (A) (P) pg/dm® 104a 20 04 10 PN-EN ISO 11969:1999
Azotany (A) mg NO,/dm* | 410b 7.7  08° 50% PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012
3 0.02 .
Azotyny (A) mg NO,/dm™ | 111b 002 +0.01° 0.50' PN-EN ISO 10304-1:2008+AC:2012
Bor (A) mgidm® | 114p 0,05 10 PBIOBS/25 wydanie 12 3110.2008 r
0,05 001" )
Bromiany (A) pg/dm® 115a 50 . 107" PN-EN ISO 15061:2003
50 £1.0
Chilorki (A} mgidm® 121b 89 09" 250 PN-EN I1SO 10304-1:2009+AC:2012
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€% 2023

Nr sprawozdania: LHS.9051.2. Kielce, dnia: 2023 -08- 793
<
Chrom og. (A) ug/dm? 123a g o 50 PN -EN 1SO 15586: 2005
Cyjanki (A) (P} pgldm’ 126a = 553 o1 50 PN-80/C-04803/01
Ftuorki (A) mg/dm® 133b = 012 001" 1.5 PN-EN 13O 10304-1:2009+AC:2012
: 3 < 20 R
Glin (A) ugidm 136a 20 20 200 PN-EN ISO 12020:2002
B < 05
Kadm (A) ua/dm 139a 05  +0.1° 5.0 PN -EN ISO 15586: 2005
Magnez (A) mgl/dm® 141b = 11 2" 7-125® PN-C-04554-4:1899 Zalgcznik A
Mangan (A) pg/dm3 142a = 47 6" 50 PN -EN 1SO 15586: 2005
Miedz (A) idm”® 143b < 005 2,080 PN-ISO 8288:2002 metoda A
mgram 005 £001 ’ '
- 3 < 30 (9 .
Nikiel {A) yg/dm 145a ag 0.4 20 PN -EN ISO 15586: 2005
<
Clow (A) pg/dm? 1463 g I 10 PN -EN ISO 15586: 2005
: 3 < 033 . .
Rtec (A) pg/dm 149a 030 +004* 1,0 PN -EN ISO 12846: 2012+Ap1:2016-07
<
Selen (A) pg/dm® 150a 18 101 10 PB/OBI/05 wydanie 2 z 09.07.2018 r
Siarczany (A) mg idm® 151b = 99 0 250 PN-EN 1SO 10304-1:2009+AC:2012
< 50
Sad (A) mg fdm” 154h 50 05 206 PN-ISO 9964-1:1994 + Ap1:2009
L mg = . (11) X .
Twardo$é ogdina (A) CaCOydm’ 161b 110 6 60-500 PN-1SO 6059:1999
<
Zelazo ogolne (A) pg/dm?® 170a jg +6* 200 PN:ISO 6332:2001+ Ap 1:2016-06
S- endosulfan (E) (A) fom® 178a < 0,006 0,10 PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012r
H9 0,006 +0.001° : ’ '
. . 5 < 0,006 , .
a-gndosulian (E) (A) Lig /dm 179%a 0006 =0.001° 0,10 PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 r
) 3 < 0,006 .
R-endosuifan (E) {A) ug fdm 180a 0006 +0001" 0,10 PB/OBS/20 wydanie 3 2 10.04.2012 1.
Amariowy jon (A) mg NH, /dm® | 181b © gg; £.01° 0,50 PN-C-04576-4:19384 p 6a
<
1,2-dichloroetan {A) |_.-g/cjm3 207a 12 000 3.0 PN-EN 1SO 10301:2002 Rozdziat 2
B < 0.1 )
Benzen (A) ualidm 229a 010 +0.03° 1.0 FB/IOBS/22 wydanie 12 06.10.2008 r
Banzalapiran (A) /dm’ 230a < 0,0025 0,010 PB/OBS/06 wydanie 1z 31.08.2005 r
A HY 0,0025 +0,0008" ' o
< 0,0025 R
Benzo(b)fluoranten {A) pgldm3 231a 0.0025 £0.0008" - PB/OBS/06 wydanie 1z 31.08.2005 r.
< 0,0025 A
Benzo(ghi)peryien (A) pg/dm3 232a 0'0025 +0.0008* PB/OBS/06 wydanie 1 z 31.08.2005 r
< 0,0026 " .
Benzolk|luoranien (A) ug/dm3 233a UID".'J"E +0.0008° PB/OBS/06 wydanie 1 2 31.08.2005 r
. 5 < 0,0010 12 . )
Bromcdichlorometan (A) mg/dm 238b 00010 +0.0002° 0,015 PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
= 3 < 0'04 (12) &
Chioraminy mg/dm 240b 004 001 0,5 PB/OBS/39 wyd. 1229.03.2018
5 < 0,006 . :
a-HCH (E) (A) ug/dm 250a 0006 £0.002" 010 PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 r,
< 0,0010 ]
Dibromochlorometan (A) mg/dm® 255b 0.0010 £0.0002° PN-EN 1SO 10301:2002 Rozdzial 2
B < 0,0025 A .
Indeno(1,2.3-c.d)piren (A) ug/dm” 280a 0.0025 0,008 PB/OBS/06 wydanie 1z 31.08.2005r,
, < 0,006 . )
+HCH (E) (A) pgidm 292a 0.006 £0.001° 0,10 PB/OBS/20 wydanie 3 2 10.04.2012 1
X 3 < 0,006 1 ' .
Y pestycydow (E) (A) pg/dm 308a 0,005 0,002 0,50' PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 r
<
Tetrachloroeten (A) ugidm® | 319a Lo PN-EN ISO 10301:2002 Rozdzial 2
< 0,0010 .
Tribromamatan (bromoform) {A) mg/dm3 324b OI'JGID £0.0002* PN-EN ISO 10301:2002 Rozdzial 2
] 3 < 0,0010 2 . .
Trichlorometan {cnloroform) (A) mg/dm 328b 0.0010 =0.0002* 0,030 PN-EN I1SO 10301:2002 Rozdziat 2
< .
Trihalometany -ogotem (¥ THM) (A) pg/dm® 332a 12 £0.2¢ 10087 PN-EN 1SO 10301:2002 Rozdziat 2
Utienialnosc (A) mafdm® 333b = gi <01 50 PN-EN I1SO 8467:2001
S Wielopierscienpwyth 3 < 0,0025 1155 4 ;i
334 - 1 PB/OBS/06 wydanie 1 z 31.08.2005
wegluwodordw aromatyeznyeh (A) Hg/dm 2 0,0025 =0,0008" 0,10 wydanie 1z ’
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Nr sprawozdania: LHS.9051.2. ¥4 (5.2023 Kielce, dnia: 2023 06- 2 3

< 0,006 . .
Mol T 3 R
p.p-DDT (E) (A) pgfdm 337a 0008 0007 0.10 PB/OBS/20 wydanie 3 2 10.04.2012
3 trichloroetenu i tetrachloroetenu (A) pg/dm3 338a b 18 10.2° 10 PN-EN ISO 10301:2002 Rozdzial 2
R i
a-HCH (E) (A) ugldm® | aata | 09% 0.10 PBIOBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 1
0,006 +0.002* ' T
{HCH (E) (A) ugldm® | 342a < 0006 0.10 PBIOBS/20 wydanie 37 10,04.2012 r
: 0,006 +0,002* ' ' '
Trichlaroeten (A) ugigm® | 3s0a | © 13 0 . PN-EN SO 10301:2002 Rozdziat 2
. < 0,006 . . i
Cypermetryna (E) (A) pa/dm 361a 0.006 £0.001* 0,10 PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.20°2 1
HCB 3 < 0,006 . _
(E)(A) pgldm 371a 0.006 0002 0.10 PBIOBS/20 wydanie 3 z 10.04 2012 ¢
s < 0,006 . :
h-cyhalotrin (E) (A) pg/dm 372a 0006 0.002* 0,10 PBIOBS/Z0 wydanie 3 z 10.04.2012 r
) 3 < 0,006 ) )
Malation (E) (A) ug/dm 384a 0006 +0.002* 0,10 PB/OBS/20 wydanie 3z 10.04.2012 ¢
5 < 0.006 . )
Haptachlor (E) (A) pg/dm 393a 0008 £0.002" 0.030 PB/OBS/20 wydanie 3z 10.04.2012 r.
) 3 < 0,006 - )
Chiloropiryfos (E) (A} pg/dm 609a 0.006 +0,002" 0,10 PB/OBS/20 wydanie 3z 10.04.2012r
5 < 0,006 . :
Pratcymidon (E) (A) ug/dm 677a 0006 +0.002° 0.10 PB/OBS/20 wydanie 3 2 10.04.2012r
1 < 0,008 ; .
Bifentryna (E) (A) pgfdm’ 678a 0.10 PB/OBS/20 wydanie 3 2 10 04 2012 ¢

0,006 +0.002"

jtk - jednostki tworzace kolonie
™ _ W przypadku podania jednej warloéci dolna warlo$¢ zakresu wynosi zero
2 _\warto$¢ parametryczna wg rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie {akoSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz U. z 2017r., poz. 2294)
! . Dopuszcza sie pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPL)/ 100 ml nalezy wykona¢ badanie parametru
E.coli i enterokoki w zwigzku z § 21 ust. 4 rozporzadzenia

') . Zaleca sig, aby ogélna liczba mikroorganizméw nie przekraczata: - 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej
-200 jtk/1 ml w kranie konsumenta.

- Pozadana warlo$¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg P/dm?
- Warunek: (azotany)/50+{azotyny}/3 < 1, gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczaja: stezenie azotanow {NO;) i azotyndw (NO,y) w mg/dm
Stezenie azotyndw w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociggowej lub innych urzadzen dystrybucji nie moze przekraczac wartosci 0,10 rrg/dm
- W miare mozliwosci bez u;emnego wplywu na dezynfekcje powinno dazyc sig do osiagnigcia nizszej warlo$ci.
- Nie wiecej niz 30 mg/dm magnezu, jezeli stezenie siarczandw jest rowne lub wigksze od 250 mg/dm Przy nizszej zawartosci siarczanow
dopuszczalne stezenie magnezu wynosi 125 mg/dm . warlo$¢ zalecana ze wzgledéw zdrowotnych - oznacza, ze jest pozadana dla zdrowia
ludzkiego, ale nie naktada obowigzku uzupetniania minimalnej zawarto$ci przez przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne
- Warloé¢ stosuije sie do probki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi otrzymanej odpowiednig metodg pobierania probek z kranu oraz pobranej

w taki sposob, by byla reprezenlatywna dla $redniej lygodniowej spozywanej przez konsumentow, z uwzglednieniem okresowych krotkotrwalych
wzrostow stezen

19 wartos¢ dopuszezalna, jezeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowane) agresywnoscia korozyjng wody dla rur miedzianych.
119 _ Wartoé¢ zalecana ze wzgledéw zdrowotnych - oznacza, ze jest to wartos¢ pozadana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakiada obowigzku uzupetniania,
przez przedsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne minimalnej zawartosci
2\ punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chiorem, lub jego zwigzkami.
3 . 7 pestycydow oznacza sumeg poszczegdinych pestycydow wykrytych i oznaczonych ilosciowo w ramach monitcringu
U9 _Trihalometany -ogétem (ZTHM) oznacza sumg zwiazkow: trichlorometan (chloroform), tribromometan (bromoform), bromodichlorometan, dibromochlorometan
1151 _ Warto$¢ oznacza sume wyszczegdlnionych zwiazkow: benza(bYfiuoranten, benzo(k)fluoranten. benzo(ghi)perylen. indeno(1.2 3-cd)piren
{P) - normy wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez zastapienia. Badania wykonane tymi normami speiniajg wymagania przepisow
prawnych i pozwalajg na dokonanie oceny zgodnosci
« - w przypadku ilo§ciowych badar fizykochemicznych po znaku "t" podawana jest niepewno$¢ rozszerzona wyniku, oszacowana
dla poziomu ufno$ci 95% i wspolczynnika rozszerzenia k=2, nie uwzglednia etap pobrania probki
- w przypadku ilosciowych badan mikrobiologicznych w nawiasie kwadratowym podawana jest niepewnos¢ rozszerzona wyniku
dla poziomu ufnosci 95% i wspolczynnika rozszerzenia k=2, wyznaczona na podstawie normy PN-ISO 29201:2022-02
Niepewno$é wyniku badania obejmuje niepewno$¢ operacyjng i niepewnos¢ rozkladu metody badawczej. nie uwzglednia etap pobrania probki
- w przypadku rezultatéw. podana warto$¢ niepewnosci dotyczy dolnej/gornej granicy zakresu pomiarowego metody
* _rezultat badania w przypadku wartosci "<" lub ">" y, gdzie y -warto$¢ mezurandu odpowiadajgca dolnej/ gornej granicy zakresu pomiarowego metody.
Dolna granica zakresu pomiarowego melody jest jednoczesnie granicg oznaczalnosci tej metody.
(E) - Badanie w ramach zakresu elastycznego.
Wynik podany po znaku "<" dla smaku i zapachu wynik akceptowainy

ﬁ
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Nr sprawozdania: LHS.9051.2. £76 2023 Kielce, dnia:

202 -06- 23

Oswiadcza sig, 2e:
1 Wyniki/ rezultaly badan odnoszg sie wylgcznie do badanej probki.
2. W przypadku probek pobieranych i badanych przez Laboratarium
dane dotyczace probki, mogace mie¢ wplyw na wazno$é wynikéw ( w lym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badan) zostaty podane przez Klienta,
wyniki badan dotycza probek pobranych | badanych, niepewnosc wyniku (jesli podano) uwzglgdnia etap pobierania probek
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci za informacje pozyskane od Kliena.
3 W przypadku probek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczace probki
{w lym mogace bezposredrio wplywac na wazno$¢ wynikow: sposdb pobraniz, data pobrania, miejsce pobrania, transport, obiekt badan}
zostaly podane przez Kiienta, wyniki badan dotycza wytacznie otrzymanych i tadanych prabek, niepewno$¢ wyniku (jesli podano) nie uwzglednia pobierania.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje pozyskane od Klien-a.
4. Bez pisemnej zgady Laboratorium, sprawozdanie nie moze byc powielane inaczej, jak tylko w catosci.
5. Klienlowi przystuguje prawo reklamagciji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.
6 Niniejsze sprawozdanie zostalo sporzadzone w 3 egzemplarzach, z czego 2 otrzymuije Klient a 1 pozostaje w Laboratorium.

Sltronad4z 4 Zalacznik 1a do PO-02 obowigzuje od dnia 01.02.2023r.



PCA

PoLskiE CENIRUM

Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach
DZIAL LABORATORY INY
ODDZIAL BADAN HIGIENY SRODOWISKA

AKBEOYIAC ul. Jagiellonska 68, 25-734 Kielce
% www.gov.pliwsse-kielce
SABANIN e-mail: lab_srodowisko.wsse Kielce@sanepid.gov.pl tel. 413655436
fax 413451873
AB 552 Ninregsze sprawozdame sonera vkt hadai oziaczone ssmbolem A objgre zakresen akrodyter o PCA 4B 332
ora= wyniki hadeni meokredyimanych Wy risky spoze sakyesit akredytacy nie postadayy ozidezeni A
Nr sprawozdania: LHS.9051.2. ¥3% 2023 Kielce, dnia: 2023 -08- 73
SPRAWOZDANIE Z BADAN '
KOD PROBKI: 696/0BS/SP/23

NUMER PROBK! NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE: -

NAZWA | ADRES KLIENTA:

DOKUMENT:

RODZAJ PROBKI:

OCENA STANU PROBKI:
PUNKT POBORU PROBKI:

PROBKOBIORCA:

POBIERANIE PROBEK wg:

DATA | GODZINA POBORU PROBKU:
DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN:
DATA ROZPOCZECIA BADAN / DATA ZAKONCZENIA BADAN:

Gmina taczna / Zaklad Gospodarki Komunalnej w tgcznej, Czerwona Goérka 1B
26-140 taczna

Zlecenie Nr LHS.9052. 353 .2023

woda przeznaczona do spozycia przez ludzi
bez zastrzezen

wodocigg Zalezianka, 2610PPPPW 1092, Zalezianka, Hydrofornia.

z dnia; 12.06.2023

Przedstawiciel ZGK taczna (B.Tusnio, zaswiadczenie nr LHS/38/2018

wydane przez WSSE Kielce)

PN-ISO 5667-5:2017-10+Ap1:2019-07; PN-EN 1SO 19458:2007

12.06.2023 godz. 9.00
12.06.2023 godz. 10.45
12.06.2023/ 21.06.2023

Wartos¢ parametryczna
Badane parametry Jednostka Kod | Znak Wynik™ Niepewno$c® on Identyfikacja metody
Liczba bakteni grupy coli (A) jlk/100mi 011a = 0 0-71 o PN -EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
Liczba enterokokow (A) jik/100ml 013a = 0 {0-8}* 8] PN-EN ISO 7899-2:2004
Liczba Escherichia coli (A) jtk/100ml 015a = 0 (0-81* 0 PN -EN 1SO 9308-1 2014-12+A1:2017-04
Ogdlna liczba mikroorganizmow ) Bez nieprawidiowych |PN-EN ISO 6222:2004
K = 221"
w temp. 22+2°C (A} fte/1ml 0252 " (6-22] zmian*® Metoda posiewu wglgbnego
Akceptowalna przez
Barwa (A am’ |os | T2 konsumentow iD8Z - o oy |5 78872012 p 6 metoda C
arwa (A) mg Ptdm 2 21" nieprawidiowych i : p.6 metoda
zmian®™
Akceptowalna przez
konsumentow i bez .
Metnosé (A) NTU 052a = 047 009 nieprawidlowych zmian PN-EN 1SO 7027-1:2016-09
Metoda nefelomelryczna
Zalecany zakres
wartoscido 1.0
Stezenie jondw wodoru (pH) (A) 054a = 73 02" 6,5-9.5 PN-EN ISO 10523:2012
Przewodnosc efekiryczna wiasciwa pSicm 057a = 285 11" 2500 PN-EN 27888:1999
w 25°C (A)
stopieft Akceplowalny przez PN-EN 1622: 2006
TFN (smak) (A) X p .| 059a < 1 konsumentow i bez  |Meloda uproszczona, parzysta, wybor
rozcienczenia . B ] A
nieprawidtowych zmian. | niewymuszony
stopief Akceplowalny przez PN-EN 1622: 2006
TON (zapach) (A) R p .| 061a < 1 konsumentdw i bez | Meloda upreszezona, parzysla. wybor
rozcienczenia ) A A A
nieprawidlowych zmian. |niewymuszony
< 1
Antymon (A) ygldm® 103a 1'; +0.3* 5.0 PB/OBI/05 wydanie 2z 09.07.2018 r
Arsen (A) (P : | 104 <12 -
rsen (A) (P) yg/idm a 12 +0.2¢ 10 PN-EN ISO 11969:1999
Azotany (A) mg NO:,lde 110b = 19 £2" 50°%" PN-EN 1ISO 10304-1:2009+AC:2012
Azotyny (A) mg NOo/dm® | 111b < o2 050" PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012
g0z 001" ' ) :
Bor (A) mgidm’® 114b < 00 1,0 PB/OBS/25 wydanie 1z 31 10,2008 r
0,05 +0.01* '
) 3 < 50 o _
Bromiany (A) pg/dm 115a 50 £1.0° 10' PN-EN I1SO 15061:2003
Chiork (A) mgldm® 121b = 74 07 250 PN-EN ISO 10304-1:2008+AC:2012
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Nr sprawozdania: LHS.9051.2. ©> 7 2023 Kielce, dnia: 2023 -Ub-
p
Chrom og. {A) pg/dm’ 123a < g o1 50 PN -EN SO 15586: 2005
Cyjanki (A) (P) Jgidm® | 126a < g i 50 PN-80/C-04603/01
Fluorxi (A) mg/dm® 133b = 0,14 +£001" 15 PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012
L ¢}
< L
Glin (A) ug/dm?® 136a ig Lo 200 PN-EN 1SO 12020:2002
3 < 05 .
Kadm (A) ug/dm 139a 05  +01* 5.0 PN -EN 1SO 15586: 2005
Magnez (A) mg/dm® | 141b = 7 1 7125 PN-C-04554-4:1999 Zalacznik A
Mangan (A) ugldm® | 142a ) Z o 50 PN -EN iSO 15586: 2005
Miedz (A) mg/dm® 143b € 005 2,094701 PN-ISO 8288:2002 meloda A
9 005 $0.01° ‘
< .
Nikiel (A) pa/dm® 145a g'g 0.4t 20 PN -EN 1SO 15586: 2005
. <
Olaw (A) pg/dm?® 146a ; . 10" PN -EN ISO 15586: 2005
Rtec (A) dm* 149a < 03 1,0 PN -EN 1SO 12846: 2012+Ap1:2016-07
N pg/dm 03) 0,04 : : Pl
<
Selen (A) pgldm?® 150a 1'8 0.4 10 PB/OBI/05 wydanie 2 z 09.07.2018 r
Siarczany (A} mg /dm’ 151b = 68 07" 250 PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012
. N < 50 .
Sad (A) mg /dm 154b 56 405 200 PN-1SO 9964-1:1994 + Ap1:2009
.. mg
Ty o] 61 = +8* 500" PN-1SO 6059:19
wardos$¢ ogdina (A) CacoJam’® 161b 156 %8 60-500 N-1SO 6059:1999
<
Zelazo ogdine (A) pg/dm3 170a jg +5° 200 PN-ISO 6332:2001+ Ap 1:2016-06
S- endosulfan (E) (A) /dm?> 178a < 00ce 0,10 PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 r
' 9 0,006 0,001~ ' % '
g-endosulfan (€) (A) 1dm? 179a < o0ce 0,10 PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04 2012 r
K 0,006 0,001 : -
R-endosulfan {E) (A) 1dm* 180a < 0008 0,10 PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 ¢
' ' 9 0,006 0,001 ’ :
) 5 < 007 ]
Amonowy jon (A) mg NHg/dm” | 181b 007  +0.01* 0,50 PN-C-04576-4:1994 p.6a
1,2-dichloroelan (A) gldm’ 207a < 18 +02° 30 PN-EN 1SO 10301:2002 Rozdziat 2
B < 0,0 i
Benzen (A) ugidm 22%a 010 #0.03° 1.0 PB/OBS/22 wydanie 1 z 06.10.2008 r.
Benzo(a)piren (A) dm® | 230a < 0,0025 0.010 PBIOBS/06 wydanie 1 z 31.08.2005 r.
' 9 0.0025 +0,0008" :
Benzo(b)fluoranten (A) Jdm? 231a < 00025 - PB/OBS/06 wydanie 1 2 31.08.2005 r,
Mg 0,0025 £0,0008*
Benzo(ghi)perylen (A jam* | 2320 | © 200% PBIOBS/06 wydanie 1z 31.08.2005
enzo(ghi)perylen (A} pg/dm 0.0025 +0,0008* wy!
Benzo(k)fluoranten {A) idm® 233a < 00025 - PB/OBS/06 wydanie 1 z 31.08.2005 1,
' Hg 0,0026 +0,0008"
Bromodichlorometan (A) mg/dm?® 238b < 00070 0,015 PN-EN 1SO 10301:2002 Rozdziat 2
9 0,00°0 +0,0002* '
) 3 < 004 (12) .
Chloraminy mg/dm 240b 004 £00%" 0,5 PB/OBS/39 wyd. 1 229.03.2018
X 3 < 0,006 . .
6-HCH (E) (A) ugidm 250a 0005 +0.002* 0,10 PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 r.
) s < 0,000 ] )
Dibromochlorometan (A) mg/dm 255h 0.00°0 +0,0002* PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
, ) s < 0,0025 A ]
Indeno(1.2.3-c.d)piren (A} pgidm 280a 00025 +0.0008* PB/OBS/06 wydanie 1z 31.08.2005 r
< 5 .
+-HCH (E) (A) pg/dm?® 292a ggg; +0.001" 0,10 PB/OBS/20 wydanie 3 z 10,04.2012 r.
; s < 0.008 ) PBIOBS/20 wydanie 3 z 10.04.201
Y peslycydow (E) (A) ugidm 308Ba 0005 £0.002° 0,50 i wydanie 3 z 10. 2r
< 4
Tetrachloroeten (A) ugldm® 319%a 18 +0.2° - PN-EN ISO 10301:2002 Rozdzial 2
<
Tribromomelan (bromoform) (A) rng/dm3 324b ggglg £0.0002 - PN-EN ISO 10301:2002 Rozdzial 2
) s < 0,0010 2 i )
Trichlorometan (chloroform) {A) mg/dm 328b 00010 +£0.0002° 003012 PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
< o .
Trihalometany -ogotem (¥ THM) (A) pg/dm?® 332a 1'8 +0.2* 100719 PN-EN 1SO 10301:2002 Rozdziat 2
<
Ullenialnosé (A) mgldm3 333b gg +0 1 50 PN-EN 1SO 8467:2001
S Wielopierscieniowych 3 < 0,0025 (15 i
334a . 0,10 PB/OBS/06 wydanie 1 2 31.08.2005 r
weglowodoréw aromatycznych (A) Hgfdm 0,00256 +0,0008 y
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Nr sprawozdania: LHS.0051.2. F5F

Kislce, dnia: 2013 -06- 2 3

s < 0,006 — -
p.p- DDT(E) (A) pgldm 337a 0.006 £0,001* 0.10 PBIOBS/20 wydanie 3z 10 04 20121
5 trichloroetenu i tetrachloroetenu (A) pg/dm® 338a < :g +0.2° 10 PN-EN ISO 10301:2002 Rozdzial 2
_ . < 0.006 ., ,
a~HCH (E) (A) ug/dm 341a 0006 0.002° 0.10 PB/OBS/20 wydanie 3z 10.04.2012 ¢
<
[-HCH () (A) ugidm?® | 342a g'ggg 10.002" 0.10 PRIOBSI20 wydanie 3 2 10.04 20121
Trichioraeten (A) ugldm’ 350a < 1.3 102¢ - PN-EN ISO 10301:2002 Rozdzial 2
Cypermeatryna (E) (A) ug/dm® 361a © gggg 10,001 0.10 PR/IOBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 ¢
< L ,
HCB (E) (A) pgidm® 371a (r))ggg +0.002° 0,10 PBIOBSIZ0 wydanie 3 z 10.04.2012 ¢
A-cyhalotrin (E) (A) pgldm?® 372a < g(())gg £0.002° 0,10 PB/OBS/20 wydanie 32 10.04.2012 1
Malation (E) (A) pg/dm3 384a = gggg £0.002" 0.10 PB/OBS/20 wydanie 3z 10.04.2012
<
Heptachlor (E) (A) ugldm® | 393a g'ggg +0.002° 0.030 PR/OBS/20 wydanie 3 2 10.04.2012 1
. S < 0,006 A _
Chiaropingfos (E) (A) pg/dm 609a 0006 +0.002° 0.10 PB/OBS/20 wydanie 32 1004 2012
. s < 0,006 . .
Procymidon (E) (A} pg/dm 677a 0006 +0.002" 0.10 PB/OBS/20 wydanie 3z 10.04.2012 ¢
, s < 0006 . .
Bifentryna (E) (A) pafdm 678a 0.006 +0,002° 0,10 PB/OBSIZ0 wydanie 3z 10.04.2012 ¢

jtk - jednostki tworzace kolonie

M _w przypadku podania jednej wartoéci dolna warto$¢ zakresu wynosi zero

2} . warto$é parametryczna wg rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20171, w sprawie jakosci woly przeznaczonej do spozycia przez tudzi
(Dz.U. z 2017r., poz. 2294}

). Dopuszcza sig pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPLY 100 mi nalezy wykona¢ badanie parametry
E coli i enterokoki w zwiazku z § 21 ust. 4 rozporzadzenia

9 _7aleca sig, aby ogolna liczba mikroorganizmow nie przekraczata: - 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowe;.
-200 jtk/1 mi w kranie konsumenta

1) . pozadana warto$¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg Pydm®
8 _ Warunek: [azotany)/50+{azotyny)/3 £ 1, gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczaja: stezenie azotanow (NO,) i azotynow (NO,) w mgldm3
Stezenie azotynow w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociagowej lub innych urzadzen dyslrybucji nie moze przekracza¢ wartosci 0.10 mgldm3
T W miare mozliwosci bez ujemnego wplywu na dezynfekcje powinno dazyc sie do oslagnigcia nzsze] wartoscl,
® _ Nie wigce niz 30 mg/dm’ magnezu, jezell stgzenie slarczanow jest rowng lub wigksze od 250 mgldm® Brzy nizeze| zawartoscl siarczanow
dopuszczalne stgZzenie magnezu wynosi 125 mgldm3: warto$é zalecana ze wzgledow zdrowotnych - oznacza, 2 jest pozadana dla zdrowia
ludzkiego, ale nie naklada obowigzku uzupetniania minimalnej zawartosci przez orzedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne
) _ Warto$¢ stosuje sig do probki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi slrzymanej odpowiednia metoda pobierania probek z kranu oraz pobrangj

w taki sposob, by byta reprezentatywna dla $redniej tygodniowej spozywanej przez konsumentow. z uwzglednieniem okresowych krotkotrwalych
wzrostow stezen.

10 _\wartos¢ dopuszezalna., jezeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej agresywnoscig korozyjng wody dla rur miedzianych
1 _\Wartodé zalecana ze wzgledow zdrowotnych - oznacza, ze jesl to wartos¢ pozadana dla 2drowia ludzkiego. ale nie naktada obowigzku uzupetniania
przez przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne, minimalnej zawarlosci,
112) _ W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezyniekowana chiorem, lub jego zwigzkami
19 _ 5 pestycyddw oznacza sume poszczegbinych pestycydéw wykrytych i oznzczonych ilodciowo w ramach monitoringu
94 _ Trhalometany -ogotem {ZTHM) oznacza sumg zwigzkow: trichiorometan (chioroform), tribromometan (bromoformy}, bromodichlorometan, dibromochlorometan
119 _ \Wartoé oznacza sume wyszczegolnionych zwigzkow: benzo(b)fluoranten. benzo(k)fluoranten. benzo(ghijperylen indeno(1.2,3-cd)piren
(P) - normy wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez zastapienia. Bacania wykonane tymi normami spetniaja wymagania przepisow
prawnych i pozwalajg na dokonanie oceny zgodnosci.
« _w przypadku ilosciowych badan fizykochemicznych po znaku "+" podawana jest niepewno$¢ rozszerzona wyniku, oszacowana
dla poziomu ufnosci 95% i wspdlczynnika rozszerzenia k=2, nie uwzglednia etapu pobrania probki
- w przypadku ilosciowych badah mikrobiologicznych w nawiasie kwadratowym podawana jesl niepewnosé rozszerzona wynikuy
dla poziomu ufnosci 95% i wspolczynnika rozszerzenia k=2, wyznaczona na podstawie normy PN-ISO 29201:2022-02
Niepewnosé wyniku badania obejmuje niepewnos$¢ operacyjng i niepewnos¢ rozkladu metody badawczej nie uwzglednia elapu pobrania probki
- w przypadku rezultatow, podana warto$¢é niepewnosci dotyczy dolnejligérnej granicy zakresu pomiarowego metody
** _ rezultat badania w przypadku wartosci <" lub ">" y, gdzie y -wartos¢ mezurandu odpowiadajaca dolnej/ gérnej granicy zakresu porniarowego metody.
Dolna granica zakresu pomiarowego metody jest jednoczesnie granica oznaczalnosct tej metody.
(E) - Badanie w ramach zakresu eiastycznego
Wynik podany po znaku "<" dla smaku i zapachu wynik akceplowalny

b
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Nr sprawozdania: LHS.9051.2. #57 2023 Kielce, dnia: 7073 -0g- 7 3

Qswiadcza sie, ze:
1. Wynikil rezultaty badar odnosza sie wylacznie do badanej prabki
2. W przypadku probek pobieranych i badanych przez Laboraterium
dane dotyczace probki, moggce miec wplyw na wazno$é wynikdw ( w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badar) zostaly podane przez Klienta,
wymikl badan dolyczq probek pebranych | badanyen, NIepEWNosc wyniku {jesli podano) uwzglednia etap pobierania probek.
Laboratonum nie ponos adpowledualinoscl za infarmac|e pezyskane od Kilienta.
3. W przypadku probek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczace £robki
(w tym mogace bazposradnio wiplywacd na wazrost wynikow: sposob pobrania, data pobrania, miefsce pobrania, transport, oblekt badan)
zostaly podane przez Klienta, wyniki badan dotycza wylacznie otrzymanych i badanych prébek, niepewnosé wyniku (jesli ppdano) nie uwzglednia pobierania.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje pozyskane od Klienta.
4. Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w calosci.
5. Klientowi przystuguje prawo reklamacii w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawczdania z badan
6. Niniejsze sprawozdanie zostalo sporzgdzone w 3 egzemplarzach, z czego 2 otrzymuije Klient a 1 pozostaje w Laboratorium.
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